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Installation Unterputz:

Serienschalter, beleuchtet

Serienschalter

Wechselschalter

Doppel-Wechselschalter

Kreuzschalter

Ausschalter

Ausschalter, 2-polig

Steckdose, 1-fach

Steckdose, 1-fach
schaltbar

Steckdose, 2-fach

Steckdose, 3-fach

Raumthermostat

Jalousie/Rollladenmotor

Rollladenschalter

Lufter

Bewegungsmelder 110°

E-Anschluss 230V

Unterverteiler

Steigepunkt

"lsec8@m} sy

Anschlisse Kiiche:

Herdanschluss

Steckdose, 1-fach

7~ GS Geschirrspuler
Steckdose, 1-fach

71‘ KS Kihlschrank
Steckdose, 1-fach

7~ DA Dunstabzug
Arbeitssteckdose, 2-fach

A Kiche

BK-Anlage:

s Multimediadose
EDV:

Datendose 1 x RJ45, Cat.6e

Medienverteiler
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Installation Aufputz:

Taster, beleuchtet

Steckdose, 1-

fach

Sprechanlage:

Klingeltaster

Briefkasten ohne Video
Klingel und Gegensprechstelle

Turoffner

Gegensprechanlage

ohne Monitor

Rauchmelder

DIN 14676:

optischer Rauchmelder

Beleuchtung:

Deckenauslass

Typ 1 LED Wannenleuchte

Typ 2 Deckenleuchte

Typ 3 LED Wandleuchte

Typ 5 LED Spiegelleuchte

Typ 6 LED Pollerleuchte

Hinweis:

15 cm zu platzieren!

Geratedose
20
Mindestens verbleibende
Wandstarke = 20 cm

Geratedosen in Trennwanden oder zu den
Treppenhausern sind immer mit Versatz von mindestens

Mindestens

H=80cm ,,
ad / H =65 cm
Geratedose 20,

verbleibende

%

/
/

7
v
e

Wandstarke = 20 cm

Stromkreisaufteilung: siehe Verteilerplane

Installationshohen Achse:

- Steckdose, Putzsteckdose, Steckdose fur Kihischrank & Geschirrspulmaschine,
Herdanschlussdose, Antennenanschlussdose,

Datenanschlussdose = 0,30 m U. FFB

- Schalter, Steckdose im Bettbereich Schlafzimmer sowie TR, WM = 0,80 m u. FFB
- Taster, Schalter, Jalousieschalter = 1,05 m u. FFB

- Arbeitssteckdose Kiche = 1,15 m u. FFB

- Elektroanschluss Badheizkorper (siehe Detail)

- Unterkante Unterverteiler Elektro = 1,25 m 0.

FFB

- RWA Taster, Raumthermostat, Sprechanlage = 1,40 m 4. FFB

- Wandleuchte, Steckdose fur Dunstabzugshaube = 1,80 m 4. FFB

- Installation an Wandecken, Abstand von 10 bis 30 cm neben den Rohbauecken

- Steckdosen, Datenanschlussdosen, Antennendosen bis 5 Installationsgerate
sind als Kombination auszufuhren, sofern nichts anderes im Plan vermerkt ist.
Verbindungskanale zwischen Stark- und Schwachstromdosen
durfen in diesen Fallen nicht ausgebrochen werden.

- Bei ebenerdigen Duschen sind die Abstande laut VDE 0100 TEIL 701 zu
Installationsgeraten und Steckdosen besonders zu beachten.

- Nicht aufgefuhrte Installationsgerate und Anschlisse werden im Plan vermal3t.

- Abweichungen sind mit dem Fachplaner oder der ortlichen Bauleitung abzustimmen.

Im Zuge der Montageplanung sind die Hohenverlaufe zu prifen und mit den

Fremdgewerken abzustimmen.

Der vorliegende Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplanen.
Die Ubereinstimmung ist selbstandig vor der Installation im Zuge der Montage-

planung zu prufen.

Alle Malde sind vom Auftragnehmer am Bau verantwortlich zu prifen!
Bei Fragen bzw. Unstimmigkeiten ist unverzuglich Rucksprache
mit dem Bauherren bzw. dem Architekten zu halten!

Alle Geratedosen und Leuchtenauslasse in Betonwanden sind in der Betonierphase
einzulegen. Evtl. notwendige Schlitze fur Kabel und Geratedosen in
Betonwanden bzw. Trennwanden, sind mit der ortlichen Bauleitung
abzustimmen und erst nach schriftlicher Freigabe auszufuhren!

C 20.01.2023 | Anpassung neuer Grundrisse Mi
B 28.11.2022 | Anpassung Bewegungsmelder TRH Mi
A 18.11.2022 | Anpassung neuer Grundrisse Mi
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BAUVORHABEN:

Neubau von 2 MFH
mit Tiefgarage und Quartiersplatz
HeubeundstraRe 19 und 21, Flst.-Nr. 2727

BAUHERR:

Gemeinde Waschenbeuren
Vertreten durch Burgermeister
Herrn Vesenmaier, Manfred-Worner-Platz 1

73116 Waschenbeuren 73116 Waschenbeuren

PLANINHALT: MARSTAB: DATUM: ERSTELLT:
Erdgeschoss o | teoozues [ w
GEWERK: 326 _2021_15 | Ausfuhrungsplanung
Elektroinstallation PRO;)E;;NR': PORMAT AO FACHGEEBIET:
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